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FÖRORD 
 
Detta arbete har fått sin början från att Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy 
skall kunna ge en objektiv synvinkel till kunder gällande bytande av annat värmesystem 
till jordvärme eller bergvärme. 
 
Arbetets huvudsyfte är att få reda på alla moment som måste gås igenom när man tänker 
byta ut sitt värmesystem till ett bergvärmesystem, både vad det gäller byråkrati och 
kostnader. Som ett case objekt används ett våningshus ägt av ett bostadsaktiebolag i 
Drumsö på Österviksgatan 10, som för tillfälle uppvärms med fjärrvärme. I arbetet be-
handlas alla olika moment som är väsentliga i form av att byta värmesystem. 
 
För dimensionering av bergvärmesystem används NIBE:s dimensioneringsprogram 
VPDIM 2.7, som ger information till uppdragstagare om pumpar, borrhål och effekter. 
På basen av denna information görs ytliga kalkyler på återbetalningstider samt installat-
ionskostnader, som visar ifall det är lönsamt att byta värmesystem samt hur lång återbe-
talningstiden blir. Den dimensionerade informationen räknas ut på basen av tidigare 
förbrukade energimängder i samma fastighet. 
 
Arbetet tar också ställning till skillnaden mellan att byta värmesystem, eller att förnya 
det gamla värmesystemet. Kostnadskalkylerna baserar sig på systemens tekniska livs-
längder. Fastighetens nuvarande fjärrvärmeanläggning håller på att gå mot sin tekniska 
livstids slut. 
 
Jag vill tacka alla entreprenörer som har hjälpt mig att komma framåt i arbetet, eftersom 
de har den bästa erfarenheten i branschen och kan ge den riktigaste informationen om 
det som händer i branschen. Informationen jag fått via alla intervjuer har sammankopp-
lat all litteratur och gett stadga till texten. 
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1 INLEDNING 
 
I och med att energipriserna ökar konstant, finns det ett behov av nya lösningar som är 
energieffektiva. Jordvärme är ett begrepp som ännu är rätt okänt i Finland, men som 
ändå är en alternativ lösning som uppvärmningssätt i fastigheter. 
 
När man jämför med andra uppvärmningssätt, talar man i jordvärme om att en del av 
energin är gratis, vilket lockar folk till att byta till jordvärme. Detta arbete går in på 
jordvärme som energiform endast i form av bergvärme, då man borrar ner i jorden. 
 
När man uppvärmer en fastighet med bergvärme, använder man sig av värmepumpar. 
Värmepumparna i samhället har ökat starkt det senaste decenniet eftersom de har en hög 
verkningsgrad och kan åstadkomma ansenliga sparmöjligheter i energi. 
 
För att få byta sitt värmesystem till bergvärme, ställer Finlands lag och olika kommuner 
krav på byggandet. Före man börjar planera sitt projekt är det viktigt att ta reda på de 
olika aspekterna som gäller regler om markanvändningen. 
 
Detta arbete tar ställning till bytande av värmesystem från fjärrvärme till jordvärme i 
stora fastigheter, hur dess ekonomiska- och energi aspekter ändrar i samband med en 
värmesanering. Beräkningar görs på basen av förbrukade energier samt jämförelser från 
olika entreprenörers offerter. Meningen är att få en åskådlig bild över hela projektet, 
dess möjligheter att spara energi samt allt arbete som är inbakat när man bestämmer sig 
för att använda sig av bergvärme. 
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2 JORDVÄRME SOM ENERGIFORM I FINLAND 
Energinpriserna av alla råvaror i Finland har vuxit sedan år 2000. Det satsas mer på kol-
dioxidsnåla lösningar där energi sparas, eftersom den Europeiska Unionen (EU) har ett 
mål-paket som kallas “20-20-20“, som skall nås fram till 2020. Alla lösningar som kan 
spara energi främjas, och därmed har jordvärme en stor möjlighet att öka i Finland. (1). 
 
 
Figur 1. Råvarupriser för energi i Finland sedan år 2000. (2) 
 
Jordvärme i förhållande till andra energiformer utnyttjar så kallad gratis energi som 
finns i marken. De vanligaste uppvärmningssätten i dagens läge i Finland är uppvärm-
ning med olja, fjärrvärme och direkt el. Vätskeburna system är lönsammast att konver-
tera till jordvärme då man slipper stora kostnader i rördragningar. Enligt en undersök-
ning där två egnahemshus undersöktes efter att ha bytt energikälla från eluppvärmning 
till jordvärme sparade båda objekten över 60 % av den uppköpta energin. (3). 
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Fjärrvärmepriserna i alla kommuner har stigit sedan år 2000. Så länge som alla andra 
energipriser ökar, finns det en förfrågan på nya lösningar som sparar energi, och jord-
värme är en av dem. 
 
Figur 2. Fjärrvärmeprisets ökning i Finland sedan år 2000. (4) 
 
I Finland är ca 200 000 småhus uppvärmda med olja, vilket är ca en femte del av alla 
småhus I Finland. Alla dessa hus kommer i framtiden att genomgå någon form av vär-
medistributions sanering, då livslängden på oljeuppvärmningssystemet har nått sitt slut, 
eller man vill välja en mer naturvänlig lösning. Då är jordvärme ett alternativ. (5). 
 
Värmepumparnas försäljning har ökat markant på 10 år. Enligt Suomen Lämpöpump-
puyhdistys (SULPU) fanns det i slutet av 2012, 72 000 jordvärmepumpar. Ökningen i 
värmepumparna det senaste decenniet är ett tydligt tecken på en ökande trend. (6). 
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Figur 3. Värmepumparnas försäljning per styck sedan år 1996. Sulpu. (7). 
 
Energistöden som började år 2011 har också haft sin betydelse i att byta till ett snålare 
energisystem. För att Finland skall kunna nå EU-målen att minska på energiförbruk-
ningen, har man tagit i bruk stöd för att öka på naturvänliga lösningar. Stöden söks från 
kommunen och beviljas av ARA. Staten har för år 2014 budgeterat 43 miljoner € för 
energisaneringar. (9). 
3 ALLMÄNT OM JORDVÄRME OCH BERGVÄRME 
När man talar om jordvärme, innehåller begreppet alla former att uppta energi ur jorden. 
Jordvärme kan uppvinnas ur berg, mark eller vatten. Markens medeltemperatur i Fin-
land är relativt låg, varefter bergvärmen anses som den säkraste jordvärme energikällan. 
Bergvärme har också den fördelen att det tar mycket mindre utrymme på en tomt än 
jordvärme. 
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Figur 4. Luftens och markens årliga medeltemperatur i Finland. (10). 
 
Medeltemperaturen på marknivå varierar beroende på område, som i Finland är uppde-
lade i 5 zoner. Zoners medeltemperatur i marken är så pass låga att jordvärme högst 
sannolikt inte är värt att bygga, eftersom tjälen kan gå djupt. (11). 
 
Det är lättast om man talar skilt om jordvärme och bergvärme, då jordvärme är värmee-
nergi som upptas just under marknivå, medan bergvärme handlar om att borra nedåt i 
berget, då man skapar en energibrunn. Värmeenergi som uppstår i jorden, uppstår på 
olika sätt beroende på djup. Jordvärme uppstår i marken genom solstrålar som värmer 
upp den, medan bergvärme utnyttjar värme som finns i jorden där grundvattnet rör sig. 
 
När man installerar bergvärme, borrar man ungefär mellan 150 och 250 meter djupa 
brunnar. Redan vid 14-15 meters djup stabiliserar sig temperaturen till 5-6 °C. Därefter 
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stiger jordens temperatur i medeltal 0,5-1 grader/100 m. Denna ökning är mycket mini-
mal, varefter det sällan är lönsamt att borra djupare än 200 p.g.a. ekonomiska skäl. En 
annan orsak är att cirkulationspumparna som cirkulerar brinevätskan i kollektorslangen 
mer eller mindre alltid är dimensionerade för att kunna cirkulera vätskan ner till max 
250 m. Djupare hål skulle betyda större pumpar, vilket innebär högre elkonsumtion och 
större driftskostnader. (12, sid 7). 
3.1 Energibrunnens funktionsprincip 
En energibrunn kan definieras som vätskefyllda rör i jord eller vatten som upptar energi. 
Detta kan vara i form av slingor i jorden eller vatten, eller ett borrhål. Också gamla vat-
tenbrunnar kan byggas om till energibrunnar. Energibrunnens viktigaste egenskap är 
ändå att kunna utnyttja energi ur jorden. 
 
En energibrunn är oftast en sluten krets, fylld av brinevätska som cirkulerar i rör med 
hjälp av en cirkulationspump. Vätskan värms upp några grader efter att den rört sig ge-
nom hela kretsen. När vätskan rört sig hela vägen genom kretsen, avger den värme i en 
värmepump. När vätskan kylts ned i värmepumpen fortsätter den tillbaka till marken för 
att värmas upp. 
3.2 Värmepumpens funktionsprincip 
Bergvärmesystemet består av tre slutna kretsar, värmekällan, värmepumpen och värme-
ledningssystemet. Värmekällan avger en del av sin värme till värmepumpens förångare. 
I förångaren ändras en vätska till gasform när den värms upp, varifrån den går vidare till 
en kompressor där ångan pressas ihop och blir varm. Därefter går den vidare till en kon-
densor var värmen överförs till själva värmeledningssystemet. Till slut utlöses trycket i 
en expansionsventil, där ångan övergår tillbaka till vätskeform, och kretsen fortsätter på 
nytt. Följande figur beskriver processen. 
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Figur 5. Så fungerar värmepumpen. (13). 
 
En värmepump är en effektiv värmekälla p.g.a. dess höga verkningsgrad. Verkningsgrad 
betyder hur mycket energi man får, i förhållande till hur mycket ström man använder. 
Denna verkningsgrad betecknas oftast som SPF (Seasonal Performance Factor). T.ex. 
om man använder 1 kWh el till en värmepump med verkningsgraden 3, får man ut 3 
kWh värme-energi. En orsak till varför man får ut mer energi än det går åt är att när 
kompressorn jobbar för att pressa ihop gasen, blir kompressorn varm, och denna värme 
tas till godo i värmepumpen. Kompressorn är den enda delen i värmepumpen som be-
höver elektrisk energi. 
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Värmepumpar kan också användas för att kyla. Däremot får vi en motsatt effekt om vi 
försöker kyla med en värmepump, och verkningsgraden blir sämre, eftersom kompres-
sorns utsöndrade värme från dess arbete inte kan tas till vara. I värmepumpen sker en 
termodynamisk process där värmepumpen omvandlar värmeenergi till nyttigt arbete. I 
värmemaskiner talar man om Carnot processen, där definitionen baserar sig på omvand-
lat arbete. Den idealiska Carnot-processen baserar sig på följande formel: (14). 
 
            To  ε    = Verkningsgrad 
   ε = --------  To  = Förångarens temperatur (Kelvin) 
         Tl – To  Tl   = Kondensorns temperatur (Kelvin) 
 
3.2.1 Värmepumpens driftsäkerhet 
Större värmepumpar (för stora fastigheter) är oftast utrustade med två kompressorer vil-
ket säkerställer värmepumpens funktion. Investeringen är aningen större, men driftsä-
kerheten är högre eftersom värmepumpen fungerar fastän en kompressor går sönder. 
 
Kompressorn fungerar bäst då dess Δ T (Temperaturskillnaden mellan förångaren och 
kondensorn) är lägre. Man strävar till att hålla kompressorns gångtid under 4000 h per 
år för att den skall kunna nå sin tekniska livslängd (ca 15 år). 
3.3 Lagstiftningen om jordvärme i Finland 
När man planerar att skaffa ett bergvärmesystem, finns det många aspekter man måste 
ta i beaktande när det gäller lagstiftningen. Vid nybygge är lov-förfrågan inbakad i 
bygglovet, medan vid saneringsprojekt skall en lovförfrågan sökas från kommunen en-
ligt uppdrag. Processen med att ansöka om ett tillståndslov för jordvärmeborrning är en 
relativt ny sak eftersom det varit obligatoriskt endast ca tre år. Innan dess har man fritt 
fått borra och installera energibrunnar utan att meddela kommunen om projektet. 
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Enligt paragraf 125 § behövs bygglov då man gör en sanering, som ändrar på byggna-
den eller dess energi-effektivitet. I Finland trädde i kraft en ny lag i mars 2011, om an-
vändning av mark. I paragraf 62 står det: (15). 
62 § - Tillståndsplikt för åtgärder 
Åtgärdstillstånd behövs, under de förutsättningar och med de begränsningar som anges i markanvänd-
nings- och bygglagen och nedan i denna förordning, för uppförande eller placering av sådana kon-
struktioner och anläggningar som inte betraktas som byggnader eller för ändring av en byggnads exte-
riör eller utrymmen som följer: 
12) borrning av värmebrunnar som är avsedda för utnyttjande av jordvärme eller nedläggning av kol-
lektorslingor när uppvärmningssystemet i en byggnad byts ut eller förnyas eller för att användas som 
källa för tilläggsvärme (jordvärme). (17.3.2011/283) 
Tillstånd enligt 1 mom. 1–10 punkten och 12 punkten behövs inte, om åtgärden baserar sig på en plan 
med rättsverkningar, en gatuplan eller en godkänd vägplan enligt landsvägslagen eller lagen om all-
männa vägar (234/1954). 
Denna paragraf blev ändrad efter ett möte som hölls 17.3.2011, och man tillsatte en ny 
paragraf som skulle täcka den gamla. Vissa kommuner ville behålla rätten om att lättare 
ge lov, så att byggnadstillsynsverket inte skulle bli överbelastat. Större kommuner med 
större städer, har ändå skäl att noggrannare bevaka loven, eftersom det finns större risk 
för olika hinder som kan göra att lovet inte godkänns (andra nätverk i jorden, avlopps-
rör, tunnlar mm.). De största riskerna för att inte få lovet godkänt förekommer på områ-
den där det finns: (16). 
 
 Grundvatten områden av klass I eller II 
 Som fornlämning klassificerade områden 
 Underjordisk bebyggelse 
 
Om ingen av de ovan nämnda orsakerna förbjuder lovet, har kommunen själv rätt att 
välja hur lätt de ger lovet. Utan en vettig utredning, kan kommunen ändå inte ge ett för-
bud på ansökan. Detta orsakar stort arbete för entreprenörer som arbetar inom bran-
schen, eftersom det är mycket svårt att få en helhetsbild över lovförfrågan i Finland. 
Alla kommuner har egna blanketter för ansökan, och i vissa kommuner räcker det med 
en skriftlig ansökan om hurdant system man har och var energibrunnen ligger. (12, sid 
13). 
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Figur 6. Mall för de olika skedena om att få lov för att laga ett bergvärmesystem.(12, sid 14). 
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Alla följande lagar kan ha betydelse gällande godkännandet av tillståndslovet: 
 
 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
 Vattenlagen (587/2011) 
 Naturskyddslagen (86/2000) 
 Fastighetsbildningslagen (554/1995) 
 Kemikalielagen (744/1989) 
 Hälsoskyddslagen (763/1994) 
 Kommunernas naturskyddspraxis och byggnadsordning 
 Byggnadsbestämmelsesamling 
 
Det är endast ägaren till tomten som får ansöka om lovet. Om det finns flera än en 
ägare, måste alla ägares underskrift fås. Ifall det är fråga om ett bostadsaktiebolag, skall 
hela styrelsen skriva under ett protokoll och godkänna projektet. Det tar beroende på 
kommun och årstid från en dag till flera månader att få beslutet. Vår- och sommartid 
brukar förlänga processen jämfört med om man ansöker om tillståndslovet under 
vintertid då det är lugnare tider på byggnadstillsynerna (samma byggnadstillsyn 
godkänner bygglov och tillståndslov). En orsak till den avvikande godkänningstiden är 
att man vårtid och sommartid bygger mer än under hösten och vintern. För större 
fastigheter rör sig helhetskostnaden omkring 1280 € för att få sitt tillståndslov (år 2013). 
(12, sid 54). 
3.3.1 Lov-ansökans centralaste delar 
Lov-ansökan om lov för borrning i Finland ansöks från kommunens byggnadstillsyns-
verk (Bilaga 7). Alla kommuner har varierande praxis gällande vissa specifika aspekter, 
men i det stora hela skall lov-ansökan omfatta vissa saker (Bilaga 5 & 6). Alla följande 
saker är väsentliga då lov-ansökan skickas in, och alla måste godkännas för att lovet 
skall fås. 
 
 Om det är ett grundvatten område (klass I eller II). 
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 Situationsplan (kartbottnet, som fås från kommunens byggnadstillsynsverk eller 
lantmäteriverket), skall innehålla: 
- Borrhålens placering 
- Borrhålens djup 
- Andra vatten- och energibrunnar inom krävda minimiavstånd från de kom-
mande brunnarna, alla el-, vatten- och avloppsledningar som finns på tom-
ten, grannars eventuella brunnar, alla närliggande byggnader, tomtgränser 
- Borrhålens avstånd till allt som kan finnas på egen eller grann-tomt som kan 
ses som hinder för att lovet skall godkännas (andra vatten- och energi-
brunnar, elledningar, vatten- och avloppsledningar, grannars brunnar, alla 
byggnader, tomtgränser) 
- Fastighetens registerutdrag – adress, ägare och fastighetens namn 
- Huvudplanerares namn och underskrift 
Situationsplanen stämmer inte alltid överens med verkligheten, varefter det 
är skäl att ta reda på allt som finns i verkligheten. 
 När det gäller bostadsaktiebolag, skall bolaget skicka ett utdrag på styrelsepro-
tokollet där det framgår att bostadsbolaget skall övergå till jordvärme samt vem 
som är styrelsens kontaktperson och vem som har rätt att underteckna alla pap-
per som har att göra med ansökningsprocessen. I bostadsbolagens ansökningar 
skall också handelsregisterutdraget finnas med som bilaga. 
 Om avståndskraven från tomtgränserna inte uppfylls, måste grannarna ge skrift-
ligt tillstånd till jordvärmeborrningen. 
 Alla fastighetsägare måste underteckna en fullmakt åt den person eller företag 
som söker om borrlovet, ifall inte fastighetsägaren gör det själv. 
 Teknisk data om köldmediet. 
 De flesta kommuner kräver även en lagfart över fastighetens ägare (fås från 
kommunernas byggnadstillsyner som tar informationen ur KTJ – Kiintei-
stötietojärjestelmä). 
 Vissa kommuner kräver även den ansvariga projektledarens ansökan där huvud-
planeraren presenteras med hans/hennes kontaktuppgifter, företag samt arbetser-
farenhet. Därefter avgör byggnadstillsynen om huvudplaneraren är kvalificerad 
för att fungera som planerare för projektet. 
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Energibrunnarnas placering på tomten måste ha specifika avstånd till olika punkter på 
tomten för att uppfylla vissa rekommendationer. Dessa rekommendationer baserar sig 
på forskningar gällande värmeöverföringsförmågor i marken, beroende på avstånd från 
annat i marken som kan uppta energi. Minimi-avstånden varierar beroende på olika fak-
torer och på kommunernas egen praxis, men enligt allmänna bestämmelser är de re-
kommenderade avstånden följande: 
 
 
Figur 7. Rekommenderade avstånd på energibrunnarnas placering.(12, sid 25). 
 
Om tomten är liten och den planerade mängden borrhål inte ryms på tomten, kan man 
borra hål som inte är lodräta. Då kan man borra två hål bredvid varandra, eftersom de 
nere i berget ändå blir tillräcklig långt från varandra. Denna metod är oftast mer krä-
vande, eftersom man måste se till att alla olika avstånd uppfylls. Dessa borrningar krä-
ver även ofta lov från grannar, eftersom man måste röra sig nära tomtgränsen. I stads-
miljöer är det sannolikt att sneda borrhål görs, men man strävar oftast till att borra end-
ast raka lodräta hål. 
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4 BERGVÄRMESYSTEMETS PLANERING 
Alla fastigheter är olika, varefter det inte finns något rätt sätt att göra en sanering för att 
förbättra energikonsumtionen. Det finns också andra lösningar än att dra in bergvärme, 
t.ex. kan man använda sig av frånluftens återvinning. Viktigast är ändå att man i plane-
rings skedet kan identifiera vilka olika lösningar som är möjliga, samt att man förstår att 
en grundlig planering är hörnstenen till att projektet skall bli lyckat och lönsamt. 
 
När man talar om jord- och bergvärme, är det oftast fråga om ett vätskeburet system. 
Fastigheter som redan är besatta med ett vätskeburet system, har kostnadseffektivt en 
möjlighet att byta till jordvärme. T.ex. ett eluppvärmt hus utan vätskeburet system 
skulle måsta saneras med rörbyggen, vilket leder till stora byggnadskostnader samt en 
olönsam investering att byta till bergvärme. 
 
I planeringsskedet är det mycket viktigt att alltid ta reda på om det finns jordvärme-
brunnar i närheten av den kommande brunnen/brunnarna. I kommunerna känner man 
inte till alla jordvärmehål och därför syns de nödvändigtvis inte på kommunernas kartor. 
Detta beror på att lagen om energibrunnar endast funnits i ca tre år. Denna aspekt kom-
mer speciellt bra fram i mer tätt-bebodda områden, där krav på minimi- och säkerhets-
avstånd spelar en stor roll när man planerar borrhålens placering på tomten, eftersom 
tomterna i medeltal är mindre (ex. storstäder). 
4.1 Värmekapacitet i jorden 
För att optimera dimensioneringen av energibrunnar, är det viktigt att veta hur mycket 
energi det finns i marken. Detta kan mätas med ett TRT-prov (Thermal Response Test), 
som undersöker energibrunnens termiska egenskaper. Ett TRT-prov går ut på att se hur 
mycket marken kan ta emot värme. Principen för hur det fungerar baserar sig på en s.k. 
omvänd värmepump. (17). 
 
Mätningen utförs med en TRT-vagn, som lämnas på mät-platsen vanligen mellan 3 och 
5 dagar. En pump cirkulerar ett köldmedium ner i brunnen. För mätningen görs 1-3 test-
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brunnar, som också kan användas senare som energibrunnar. TRT-mätningen görs oftast 
då det är frågan om ett större projekt där bergvärme kommer att utnyttjas vid uppvärm-
ning av stora fastigheter. Eftersom energibehovet är stort i dessa fall, är det viktigt att 
dimensioneringen är så korrekt som möjligt, eftersom konsumtionen och kostnaderna 
kan variera väldigt mycket beroende på dimensioneringen. (18). 
 
Med TRT-mätningen får man fram brunnens värmeledningsförmåga och värmeresi-
stans. Man analyserar köldmediets temperaturskillnad före det går ner i brunnen och 
efter det. En hög värmeledningsförmåga betyder att energibrunnen kan utnyttja värme 
beläget längre bort från hålet. Desto högre värmeledningsförmåga det är, desto mer 
värme kan man ta till vara. Värmeresistansen däremot beskriver egenskapen mellan 
upptagningssystemet och energibrunnen, som kan förklaras med hur lätt värmen över-
förs från marken till vätskan. Om resistansen är låg, förflyttar sig värmen lättare över till 
systemet. 
 
En TRT-mätning gjordes inte för case fastigheten, varefter det inte med säkerhet kan 
sägas hur stor värmeledningsförmåga jorden har vid detta objekt. Finlands medeltal av 
värmeledningsförmåga av alla material i marken är enligt Peltoniemi (1996) 3,24 
W/(m*°C), och för berg- och sten ämnen är det 2-4 W/(m*°C). Därefter antas att vär-
meledningsförmågan rör sig omkring medeltalet. 
 
Ämne 
Värmeledningsförmåga Värmekapacitet Värmekapacitet per volym 
W/m*°C kJ/kg*°C kWh/m3*°C 
Granit 2,9-4,2 830 0,62 
Sandsten 3,0-5,0 730 0,55 
Skiffer 1,7-3,5 850 0,66 
Kalksten 1,7-3,0 840 0,63 
Kvartsit 5,0-7,0 790 0,58 
Figur 8. Jordens olika sammansättning med dess olika värmeöverföringsförmåga. (19) 
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4.2 Brinevätskor 
Det främsta ämnet som används är etanol eller något som är jämförbart med etanol. Vil-
ket ämne än används, måste det ha en fryspunkt under 0 °C. En del har också använts 
betain och kaliumformat (främst i kylsystem). Etanol antänds lätt, men är inte skadligt 
för människan eller naturen, varefter etanol nuförtiden är det vanligaste ämnet. Andra 
viktiga egenskaper som krävs av brinevätskan är: 
 Låg fryspunkt 
 Låg viskositet 
 Bra värmeledningsförmåga 
 Hög specifik värmekapacitet 
 Inte orsakar korrosion 
 Bra förenlighet med andra material 
 Kemiskt stabil, långlivad 
 Långlivad 
 O-brinnande, o-giftig samt biologiskt nedbrytande 
(12, sid 46) 
4.3 Bergvärmesystemets dimensioneringsprinciper 
Bergvärme är ett system som baserar sig på el. Man kan dimensionera ett bergvärmesy-
stem till att täcka hela värmebehovet, eller att täcka det delvis. Tidigare uppvärmnings-
system kan sparas för att kompensera bergvärmesystemet under de kallaste perioderna 
när bergvärmen inte räcker till. Detta kan vara lönsamt eftersom el konsumeras mest vid 
dessa temperaturer. Vanligast är dock att man använder en överhettare (el-driven), som 
värmer upp den heta gasen i värmepumpen ytterligare. Det spelar stor roll i kostnader 
när man överväger hur stor del av uppvärmningen man tänker dimensionera med berg-
värme. Typiskt brukar man dimensionera mellan 60 och 80 % av effekten.  
 
Värmepumpens dimensioneringsprincip baserar sig på utetemperaturen. I Finland varie-
rar temperaturen enligt vilken man dimensionerar områdesvis, och dessa områden är 
indelade i klimatzoner. Finland är uppdelat i 4 olika zoner, där man dimensionerar en-
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ligt kallaste ute-temperatur, som är den kallaste medeltemperaturen på det området. Om 
jordvärmesystem dimensioneras mellan 60 och 80 %, klarar det av att värma fastigheten 
endast med värmen från marken så långt som till ca -15 grader. På detta vis kan berg-
värmesystemet ändå täcka det totala värmebehovet på årsnivå med ca 95 %. (20). 
 
Figur 9. Klimatzonera i Finland. (12, sid 20).  
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5 CASE – ÖSTERVIKSGATAN 10 
Hustyp:  Våningshus 
Byggnadsmaterial: Betongelement 
Byggnadsår:  1974 
Bostadsyta:  4504,5 m
2
 
Byggnadsvolym: 12614 m
3
 
Lägenheter:  70 
Våningar:  8 
Uppvärmning:  Fjärrvärme 
 
Som undersökningsobjekt valdes ett våningshus på Österviksgatan 10 som ligger i 
Drumsö, Helsingfors, nära havet. Fastigheten uppvärms med fjärrvärme, och fjärrvär-
mepaketet närmar sig sin tekniska livstids slut. Fastighetens fjärrvärme förbrukning är 
ca 38 % högre än medelförbrukningen av alla fjärrvärme uppvärmda fastigheter. Uträk-
ningen baserar sig på Finsk Energiindustri r.f. statistik om fjärrvärmeuppvärmda fastig-
heter i hela Finland. (21). 
 
Alla fjärrvärmeuppvärmda hus i Finland 41,45 kWh/m
3
, a 
 
Österviksgatan 10 volym   4504,5 m
2
 * 2,8 m = 12614 m
3 
 
Medelvärde      41,45 * 12614 / 1000 = 522,8 MWh, a 
 
Skillnad     (850-522,8)/850 = 38 % 
 
Energianvändningen i fastigheten finns från 5 år tillbaka och fås av bostadsbolagets dis-
ponent. För att få fram specifika förbrukningar och för att kunna räkna ut varmvattnets 
andel i uppvärmning, används för energiberäkningarna medeltal från åren 2011 – 2013. 
Även el och fjärrvärmepriser normerades från 3 år tillbaka, för att få optimalare svar 
och kostnader för framtiden. 
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Fastighetens förbrukning 
År 2012 2011 2010 2009 2008 
Värme MWh 853 824 903 818 768 
Normerad förbrukning MWh 879 924 897 838 906 
Elektricitet MWh 62,2 62,8 60,2 57,3 55,6 
Vatten m3 5776 5905 6396 6820 6858 
ltr/person/dygn 128 136 146 156 156 
 
Figur 10. Fastighetens förbrukning från fem år. 
5.1 Energibrunnarnas dimensionering 
Eftersom NIBE är ett av de ledande värmepumps entreprenörerna i Finland, dimension-
erades fastighetens energibrunnar med NIBE:s program VPDIM 2.7. Med fastighetens 
konsumerade energi samt energibrunnarnas värmeöverföringsförmåga som bas, kan 
programmet räkna ut hur många borrhål som behövs och hur djupa de skall vara, samt 
hur mycket energi man kan utvinna från jorden. 
 
Fjärrvärmeanläggningens dimensionering 
Total Energiförbrukning  kWh  850 000 
Varmvattnets andel   kWh  210 000 
Effektbehov (Topp)   kW  280 
 
Varmvattenbehovet av hela värmebehovet räknades ut på två sätt. I version 1 räknades 
konsumtionen ut baserat på fastighetens värmekonsumtion under sommarperioden och i 
version 2 på basen av hela fastighetens vattenförbrukning. I version 1 användes medel-
talsförbrukningen från juni-augusti månaderna från 3 år tillbaka. Sommarens konsumt-
ion jämfördes med hela årets värmebehov. Under sommarperioden är värmebehovet 
knappt och energin används huvudsakligen för uppvärmning av varmvattnet. Dessutom 
har fastigheten i fråga en sommarspärr som används under sommarperioden. Spärren 
stoppar flödet till uppvärmingen av fastigheten. Varmvattnets andel estimerades till 210 
MWh per år, vilket är ca 25 % av hela fastighetens energikonsumtion. 
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Medeltal 
Värme konsumtion MWh 2011 2012 2013 2011-2013 
Januari 140,6 100,5 124,5 121,87 
Februari 117,7 119,7 100 112,47 
Mars 106,6 92,1 118,5 105,73 
April 86,8 73,6 85 81,80 
Maj 54,6 48,4 35,8 46,27 
Juni 21,4 35,8 18,2 25,13 
Juli 11,3 23,6 14,9 16,60 
Augusti 19,5 28,2 18,4 22,03 
September 33,3 41,6 34,9 36,60 
Oktober 69,4 70 70,8 70,07 
November 78,1 83,7 80 80,60 
December 92,7 124,8 94,5 104,00 
Summa 832 842 795,5 
 Figur 11. Varmvattnets andel av värmekonsumtionen. 
 
I version 2 räknades varmvattnets andel ut baserat på hela årets vattenkonsumtion, där 
man räknar ut hur stor mängd vatten som värms upp med 50 °C. För bostadshus räknas 
att 40 % av uppvärmningen går åt till att varmvattnet. (22). 
 Qlkv = 58 * Vlkv 
Qlkv = Varmvattnets andel i energikonsumtionen 
58 = Energimängd för att värma upp vatten 50 °C, kWh/m
3 
Vlkv = 40 % av hela fastighetens vattenförbrukning (6000 m
3
 * 40 % = 2400 m
3
) 
 
Vid beräkning av varmvattnets andel enligt hela fastighetens vattenkonsumtion, blev 
konsumtionen 140 MWh, som är 16 % av värmebehovet. Om denna beräkning jämförs 
med beräkningen i version 1 märker vi att version 2 inte kan stämma ifall fastighetens 
sommarspärr har varit i användning. Den uträknade konsumtionen skulle måsta över-
stiga den egentliga konsumtionen. 
 
Varmvattnet kan också räknas ut på basen av den normerade energikonsumtionen i för-
hållande till mängden användare i fastigheten. I detta fall var användarmängden okänt, 
varefter denna version inte användes. 
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Varmvattnets andel i energi är en viktig del då man dimensionerar hela effektbehovet. 
Det bästa sättet att få reda på ett riktigt värde över hur mycket som går åt till endast 
uppvärmning av vattnet, fås då man använder sig av en undermätning av endast varm-
vattnets del. Fördelen med att använda sig av den egentliga konsumtionen i detta fall, är 
att det även tar hänsyn till cirkulationen av varmvattnet i fastighetens vattensystem. 
 
Borrhålens antal och djup räknas ut på basen av effektbehovet. Borrhålens antal varie-
rar, beroende på hur många borrhål man i verkligheten skulle få att rymmas på tomten. 
En optimal mängd skulle vara ca 20 borrhål, där varje hål skulle vara omkring 220 me-
ter djupt. Dimensioneringen är gjord med 18 borrhål, vilket är mer sannolikt att ryms på 
Österviksgatans tomt. Dessa borrhål skulle ha ett djup på 240 m st. Närmare dimension-
eringsinformation finns i bilaga 2. 
 
Jordvärmeanläggningens dimensionering 
Energiförbrukning   kWh  252 327 
Effektbehov (El) Toppeffekt  kW  76 
Täcker av energibehovet  %  99 
Täcker av effektbehovet  %  73 
Kompressorns gångtid  h  3854 
SPF (årsverkningsgrad)    3,34 
Värmepump funktionell till  °C  -14 
Aktivt borrdjup   m  4 092 
Antal energibrunnar   st.  18 
Energibrunnarnas djup  m  240 
Borrhålens diameter   cm  11 
Stålrörens diameter i borrhål  mm  4,5 
Borrdjupets energiupptag  kWh/m 149 
Specifik effekt ur jorden  W/m  39 
Framledningstemperatur max  °C  60 / 40 
Fastighetens energibesparing  kWh  600 000 
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5.2 Definiton av återbetalningstid 
En av de viktigaste men svåraste sakerna när man planerar ett bergvärmesystem, är att 
definiera en återbetalningstid för investeringen. För att ge en exaktare estimering av 
återbetalningstiden kontaktades olika entreprenörer inom branschen för teoretiska offer-
ter till att bygga ett bergvärmesystem på Österviksgatan 10. Med hjälp av en excel tabell 
räknas olika offerters priser ut för att kunna jämföra installations- och arbetskostnader. 
Excel-tabellen är gjord på ett användarvänligt sätt, för att Raksystems Anticimex skall 
kunna utnyttja den även i framtiden. 
 
Byggnadstekniska förändringar är inte beaktade vid definition av arbets- och utrymmes 
kostnader. Den nya bergvärmeanläggningen antas gå att installera i det existerande vär-
medistributionsutrymmet. Extra gräv- och asfaltarbeten är inte beaktade i priset. 
 
Energiprisernas förhöjning i framtiden har stor inverkan på återbetalningstiden. Som bas 
används energipriserna på marknaden år 2014, och för framtiden estimeras ingen änd-
ring. I verkligheten sviktar priserna och deras inverkan på återbetalningstiden är bety-
dande. Fjärrvärmepriset har tidigare stigit aningen mer än elpriset, varefter deras inver-
kan på återbetalningstiden är vettigt att resonera över. I bilaga 1 finns närmare informat-
ion om återbetalningstiden gällande energipriser. 
 
Elarbeten som ändrar på fastighetens elcentral är inte medräknade. Fastighetens nuva-
rande elförsörjning används på två huvudlinjer, där båda har en säkring på 200 A. Ena 
linjen används för tillfället med ca 55 A, och den andra med 65 A. Informationen ficks 
av Helsingfors Energi. Bergvärmesystemets värmepumpar kräver en användningsström 
på 188 A, samt en startström på 53 A. Det antas att elförsörjningen skulle räcka till och 
inga nya linjer skulle behöva dras. 
 
Värmepumparnas verkningsgrad har också stor inverkan på bergvärmesystemets elkon-
sumtion. Pumparnas SPF jämförs i den uträknade excel-tabellen. 
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Alla offerter innehöll mer eller mindre följande arbeten till en helhet (baserat på NIBE:s 
effektberäkning): 
 Planering och dimensionering av hela systemet (Rördimensionering, installat-
ionsplan, borrningsplan, lov-ansökningsprocessens genomförande) 
 Kopplingsscheman 
 Energibrunnarnas och kollektorbrunnarnas borrning 
 Avfallsprodukters bortkörning som uppkommer vid borrning 
 Värmepumpar och alla rör 
 Rördragningar från alla brunnar till värmecentralen 
 Borrning i stenväggar för rördragningar till fastigheten (2 st.) 
 Övriga delar som behövs till systemet (t.ex. fogar) 
 Köldmedium 
 Installationsarbeten av nya systemet i värmecentralen samt borttagning av fjärr-
värmepaketet 
 Elarbeten och kopplingar i elcentralen 
 Bergvärmesystemets fyllning och provkörning 
 I bruk tagning, optimering och inlärning åt kunden 
 
Tilläggskostnader som kan uppstå: 
 Byggnadskostnader i värmecentralen (förstoring) 
 Asfalts borttagnings arbeten 
 Elcentralens förstärkning 
 Genomförningar i fastighetens konstruktion (borrningar) 
 Tilläggsborrning i jorden (beroende på hur djupt berget ligger, samt hur många 
brunnar man skulle få att rymmas på tomten i verkligheten) 
 Asbestarbeten 
 Distanskontroll av systemet 
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6 SLUTSATSER 
Examensarbetets syfte var att bättre förstå sig på vad det innebär att byta sitt värmesy-
stem till bergvärme från ett tidigare vätskeburet system. Av alla olika jordvärmeformer 
är bergvärme den säkraste energikällan och värmepumpens betydelse stiger högt då 
energieffektiviteten analyseras. 
 
Energiprisernas utveckling, byggnadstekniska arbetens omfattning, tomtens utrymmes-
frågor samt värmepumpens verkningsgrad är alla betydande faktorer då man definierar 
återbetalningstiden. När man jämför att förnya sitt gamla uppvärmningssystem med att 
byta ut det finns det alltför många faktorer som spelar en stor roll i kostnader, varefter 
det inte exakt går att definiera en återbetalningstid. Att använda sig av bergvärme är 
ändå ett naturvänligt sätt eftersom man använder sig av så kallad gratis energi. Lönsam-
heten på saneringen av värmedistributionen bör därför ses från olika synviklar. 
 
I case objektet jämfördes olika entreprenörers teoretiska offerter sinsemellan för att få 
en bredare synvinkel på alla kostnader. Entreprenörernas egna beräkningar om återbe-
talningstiden varierade aningen från egna beräkningar, eftersom alla offerter normerades 
tillsammans. Dessutom använde entreprenörerna sig av olika energipris stigningar. Som 
man kan se i bilaga 1 varierar återbetalningstiden starkt beroende på energiprisernas ut-
veckling samt värmepumpens verkningsgrad. Man kan anta att energipriserna kommer 
att stiga eftersom de tidigare också stigit, men en exakt estimering kan inte ges. 
 
Case objektets jämförelse tar bara ställning till återbetalningstiden då man jämför fjärr-
värmepriser med elpriser. Oljans pris har stigit mest, varefter oljeuppvärmning är mest 
lönsamt att sanera med bergvärme. I case objektet tas inte heller ställning till fjärrvär-
mepriser på olika orter i Finland. Spridningen i landet är stor, vilket leder till att spar-
möjligheterna avviker starkt på olika orter. 
 
Vid intervju med bergvärme entreprenörer var det oklart om alla borrhål skulle rymmas 
på tomten. Färre och djupare borrhål skulle resultera i stora tilläggskostnader. Entrepre-
nörernas estimerade livslängd på bergvärmesystemen är ca 20-25 år, vilket är i klass 
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med livslängden på ett fjärrvärmepaket. Bergvärmesystemet kräver aningen mer service 
men under hela livslängden är båda systemen rätt lika. Den tekniska livslängden har 
därmed ingen större inverkan på återbetalningstiden. Bortsett från de olika tilläggskost-
naderna som kan uppstå skulle det vara lönsamt att byta till bergvärme på Österviksga-
tan. Mängden ”gratis” energi rör sig omkring 600 MWh per år. 
 
Planeringen av bergvärmesystemet är den centralaste delen för en lyckad sanering. I 
detta skede bör man kunna identifiera alla punkter som kan orsaka problem eller till-
äggskostnader. Lagstiftningen om lov måste granskas noggrant för att senare undvika 
olika konflikter. Det är viktigt för jordvärmeentreprenörer att informera kunden om alla 
moment som kan ha betydelse gällande kostnader och lagstiftning. 
 
Arbetet jämför inte olika fastigheter. Under arbetets lopp märktes dock att det finns för 
många varierande faktorer för att kunna göra en pålitlig jämförels, eftersom alla objekt 
är olika. Större objekt kräver en större investering, med då finns det också större risker 
för o-väntande kostnader som är svåra att identifiera i planeringsskedet. Fördelen med 
större objekt är att energisparmöjligheten är större. 
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Bilaga 1: Energiberäknings excel-tabell 
 
Österviksgatans förbrukning: 
    Fjärrvärme 640 MWh 
    Varmvatten 210 MWh 
    El 62 MWh 
    
       Kostnader Fjärrvärme     
 
Kostnader El     
Energipris 37,87 €/MWh 
 
Elpris 0,089 €/kWh 
Grundavgift 640,7 €/månad 
 
Grundavgift 6,17 €/månad 
Tillsammans (Alv 0 %) 39877,9 €/år 
 
Tillsammans (Alv 0 %) 5592,04 €/år 
       
       Anskaffningspris 
 
Bergvärme 
 
Fjärrvärme 
  
  
  
 
  
  Borrning och utrustning 
 
130 000 
 
15 000 
  Installationsarbeten 
 
140 000 
 
5 000 
  Byggnadstekniska arbeten 
 
 -  
 
 -  
  Elabonnemang    -     -  
  Tillsammans € (Alv 0 %) 
 
270 000 
 
20 000 
  
       
       Brukskostnader per år 
 
Bergvärme 
 
Fjärrvärme 
  
  
  
 
  
  Service 
 
600,00 
 
- 
  El grundavgift (förstoring) 
 
500,00 
 
- 
  Energikostnad   28 020,00   39 878,00 
  Tillsammans € (Alv 0 %) 
 
29 120,00 
 
39 878,00 
  
       Skillnad 10 758,00     
  Återbetalningstid år 23,2 – Ingen energipris utveckling 
    
 
– Värmepumpens verkningsgrad 3,34 
      – Inga räntefaktorer med lånet 
  
       Känslighetsgranskning på återbetalningstiden vid olika verkningsgrad 
  SPF 2,8 3,34 3,5 
  Återbetalningstid år 38,2 23,2 21,6 
  
       Känslighetsgransking på återbetalningstiden vid höjning av energipriser (SPF 3,34) 
 Fjärrvärme 3 % 5 % 10 % 
  El 3 % 4 % 8 % 
  Återbetalningstid år 19,7 13,8 10,5 
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Bilaga 2: Bergvärmesystemets dimensionering för Österviksgatan 10 
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Bilaga 3: Produktlista för jordvärmeanläggning
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Bilaga 4: Kopplingsschema
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Bilaga 5: Etelä-Suomen aluehallintoviraston energiakaivon lupahakemuksen asiakirjat 
 
Yleistiedot 
Omistustiedot (kiinteistö ja rekisterinumero, osoite) 
Yleiskartta, josta näkyy kiinteistön sijainti 
Kartta missä näkyvät porauskohdat, poraussyvyydet ja kiinteistön rajat 
Naapurien yhteystiedot (kiinteistö, omistajan nimi ja osoite) ja kartta missä kiinteistörajat 
 
Pohjavesialue 
Pohjavesialueen kartta ja kiinteistön sijainti siihen merkittynä 
Pohjavesialueen kuvaus (maaperän ja kallion laatu, pohjavesialueen pinta-ala, pohjaveden 
virtaussuunnat. Tähän saadaan kuulemisen yhteydessä myös viranomaisilta tietoa. 
Pohjavesialueen vedenhankintaan käytettävät kaivot ja energiakaivot (myös kartalle) ja omistajien 
yhteystiedot 100 m säteellä. 
Mahdollisen pohjavedenottamon omistaja ja tiedot pohjavedenotosta (mihin johdetaan ja 
paljonko otetaan vettä) 
Arvio hankkeen mahdollisista pohjavesivaikutuksista ja riskeistä pohjavedelle rakentamisen 
ja käytön aikana (esim. putkiston rikkoontuminen ja vuodot, pohjaveden purkautuminen 
porauksen aikana). 
 
Energiakaivo 
Poraussyvyys 
Tiedot putkista (materiaali, pituus, seinämäpaksuus) 
Mahdollinen vesieristys 
Suojaputki ja sen upotussyvyys sekä kallion ja putken liittymäkohdan tiivistys 
Käytettävät lämmönkeruunesteet ja niiden määrä ja kiertonopeus 
Lämmönkeruunesteiden pääsyn estäminen pohjaveteen putkiston rikkoontumisen tai vuodon 
seurauksena. 
Pintaveden pääsyn estäminen porausreikään 
Asennustyön tekeminen käytännössä 
Porausvesien ja lietteen käsittely 
 
Maapiiri 
Maapiirin lupahakemus on periaatteessa samanlainen kuin energiakaivonkin. Tekninen rakenteen 
kuvaus on tietysti sovellettuna maapiiriin. Lisäksi pitää olla tiedot maaperän laadusta ja 
millaisia maakerroksia on pohjaveden ja keruuputkien välissä. Tämä sen vuoksi, että voidaan 
arvioida onko keruuputkistosta jotain riskiä pohjavedelle. 
 
Asiakirjoihin pyydetään tarvittaessa täydennystä 
 
Päätösmaksu (vuonna2013): arviolta 1 280 euroa ja omakotitalot (vähäinen yksityinen hanke) 
260 euroa 
 
Asiakirjat kolmena kappaleena tai vaihtoehtoisesti sähköisesti: 
 
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO/YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE 
PL 110, 00521 Helsinki 
sähköposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi 
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Bilaga 6: Toimenpideluvassa yleisimmin edellytetyt asiakirjat ja selvitykset 
 
Toimenpideluvassa tarvittavat asiakirjat ja selvitykset 
 
A) Hakemus 
- hakemuksessa oltava nimetty pääsuunnittelija 
- pääsuunnittelijan pätevyys: riittävä kokemus porareikien tekemisestä 
hankkeen vaativuus huomioiden. 
 
B) Rakennuspaikan hallintaoikeusselvitys 
- esim. lainhuuto 
- kaupparekisteriote (jos asunto-osakeyhtiö) 
- hallituksen pöytäkirja (jos asunto-osakeyhtiö) 
- valtakirja jos allekirjoittaja ei yksin omista rakennuspaikkaa 
 
C) Pääpiirustukset: 
- pääsuunnittelijan allekirjoittama asemapiirustus 2kpl (täydennetty johtotietokartta) 
- Asemapiirustuksessa on esitettävä suositeltavia minimietäisyyksiä lähempänä 
sijaitsevat kohteet 
 
D) Energiakaivon etäisyys kiinteistön rajaan 
- naapurin tontin rajaan vähintään 7,5m 
- Tätä lähemmäksi porattaessa liitetään hakemukseen naapuritontin omistajan kirjallinen 
suostumus. 
 
E) Vinoreikä 
- Suunniteltaessa vinoreikää siten, että se ulottuu naapurin puolelle, hakemukseen 
liitetään rasitesopimus, jonka perusteella perustetaan kiinteistörasite. 
 
F) Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija: 
- joissakin kunnissa edellytetään molemmat 
- joissakin riittää nimetty pääsuunnittelija 
 
G) Rakennettaessa pohjavesialueelle 
- Pohjavesialueille voidaan myöntää energiakaivolupa ympäristöviranomaisen 
puoltavan lausunnon perusteella. Lausunto tai lupa liitetään hakemuksen mukaan 
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Bilaga 7: Helsingfors Byggnadstillsynsverk ansökningsblankett om jordvärme 
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